
Libretto uso e manutenzione - Operation and maintenance 
manual - Bedienungsanweisung - Manual del proprietario - 

Manuel de Lõutilisateur - Handleiding - Manual de instru­»es e de 
manuten­«o - Drift- og vedligeholdelse h¬ndbogen - Drifts och 

Uppeh¬lls - Handbok - Kªyttªjªn ja huoltajan kªsikirja - Hªndbok 
om bruk og vedlikehold

IT - Generatore dõaria Calda a gas
GB - òLPGó Hot air generator
DE - Mobiles Gasheizgerªt

ES - Generador de aire caliente
FR - Appareils de chauffage au gaz
NL - Varwarmingstoestellen op gas

PT - Gerador de ar quente
DK - Luftopvarmer indretning

SV - Varmluftsaggregat
FI - Ilmanlªmmityslaite
NO - Luftvarmeapparat
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BLP 53 kW M
BLP 73 kW M

BLP 25 kW M DV
BLP 30 kW M DV
BLP 53 kW M DV
BLP 73 kW M DV
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DESCRIZIONE
Questo generatore dôaria ¯ un pratico riscaldatore a gas liqui-
do, caratterizzato dallo sfruttamento totale del combustibile, 
mediante scambio termico per la miscelazione diretta tra lôaria 
aspirata ed i prodotti di combustione. 
Lôapparecchio ¯ realizzato secondo la Norma EN 1596.

AVVERTENZE
ÅIl generatore necessita per il funzionamento di un adeguato 
ricambio di aria. Pertanto esso va impiegato allôaperto o in locali 
con ricambio dôaria assicurato e continuo. Per lôinstallazione, 
valgono le norme nazionali vigenti, incluse le norme tecniche e 
le disposizioni in materia antinfortunistica e di prevenzione degli 
incendi. 
ÅLôapparecchio deve essere usato solamente come generatore 
dôaria calda o ventilatore e per lôutilizzo seguire scrupolosamen-
te le presenti istruzioni.
ÅEô assolutamente vietato usare lôapparecchio in cavit¨ o sotto 
il livello del suolo.
ÅNON UTILIZZARE LôAPPARECCHIO PER IL RISCALDAMEN-
TO DI AREE ABITABILI O LOCALI DOMESTICI, PER LôUSO IN 
LOCALI PUBBLICI FARE RIFERIMENTO ALLE REGOLAMEN-
TAZIONI NAZIONALI.
ÅSe sentite odore di gas potrebbero esserci delle perdite peri-
colose. Spegnere subito lôapparecchio chiudendo la bombola, 
staccare la spina e chiamare lôassistenza specializzata.
ÅIn qualsiasi condizione di uso o di stazionamento dellôapparec-
chio, fare attenzione che il tubo þessibile non venga danneggia-
to (piegato, torto, teso).
ÅPosizionare la bombola del gas in posizione protetta, dietro 
lôapparecchio. Evitare che un qualunque oggetto vada ad ottu-
rare la presa dôaria di aspirazione del ventilatore.

ÅCollegarsi a reti elettriche dotate di interruttore ñsalva vitaò.
ÅLa bocca di uscita dellôaria non deve mai essere ridotta per 
nessun motivo.
ÅDistanza di sicurezza: 2 metri da pareti o da oggetti.
ÅIl generatore mobile pu¸ essere utilizzato solo su pavimenti 
ignifughi.
ÅIl generatore non deve essere usato in locali contenenti polveri 
esplosive, fumi gas o combustibili liquidi e materiale inýammabi-
le (stoffa, carta, legno, combustibili, etc.).
ÅSolo personale specializzato ed autorizzato dalla ditta costrut-
trice pu¸ intervenire sullôapparecchio per qualsiasi manutenzio-
ne o pulizia interna.
ÅIn caso lôapparecchio non possa essere lasciato in condizioni 
di sicurezza, deve assolutamente essere reso inutilizzabile (es. 
sigillare lôentrata del gas e togliere la spina elettrica).
ÅNel caso di una mancata accensione, o accensione anomala 
dellôapparecchio, prima di un ulteriore tentativo, controllare se 
il ventilatore ¯ bloccato e/o se esiste una circolazione dôaria 
sufýciente.
ÅIn ogni caso fare veriýcare lôapparecchio una volta lôanno da 
personale specializzato.
ÅLôuso improprio di questo generatore di aria calda provoca feri-
te o pericolo di vita attraverso ustioni, fuoco, esplosioni, elettro-
shock o avvelenamento da monossido di carbonio.
ÅNon collegare tubi per incanalare lôaria calda.

COLLEGAMENTO ALLA RETE 
ELETTRICA

Prima del collegamento alla rete elettrica, assicurarsi che la 
tensione e la frequenza di alimentazione siano corrette. Il colle-
gamento alla rete elettrica va fatto in accordo con le norme na-
zionali vigenti. Prima di qualunque intervento di manutenzione o 
di riparazione, staccare la spina dalla presa di corrente.

COMBUSTIBILE
In ogni caso usare solo gas della categoria I3B/P.

COLLEGAMENTO E CAMBIO 
DELLA BOMBOLA
La bombola deve essere cambiata allôaria aperta, lontano da 
fonti di calore o ýamme libere.
In caso di sostituzione del tubo usare i tipi citati nellôelenco com-
ponenti o comunque tubi omologati per questo tipo di impiego.
Collegare il tubo al raccordo di entrata del generatore; quindi 
collegare alla bombola nellôordine: il riduttore di pressione (gi¨ 
completo di valvola di sicurezza), il tubo del gas. Tenere pre-
sente che i raccordi hanno ýletto ñsinistroò, quindi vanno serrati 
ruotando in senso antiorario. Assicurarsi che tra il riduttore e la 
bombola del gas sia presente la guarnizione (se il tipo di attacco 
la prevede). Veriýcare la tenuta dei raccordi passandovi sopra 
del sapone liquido: la comparsa di bolle segnaler¨ eventuali 
perdite di gas. Ĉ possibile raccordare fra loro pi½ bombole per 
ottenere una maggiore autonomia.

La pressione di alimentazione ¯ data dal regolatore di pressione 
fornito in dotazione che corrisponde alla tabella dati tecnici.
Per il collegamento alla bombola devono essere utilizzati solo i 
seguenti accessori: 
ÅTubo þessibile per gas liquido DK6.
ÅRegolatore di pressione per gas liquido completo di valvola di
sicurezza.

CONTROLLO DEL 
FUNZIONAMENTO 
DEL BRUCIATORE
Il funzionamento del bruciatore ¯ controllabile guardando 
lôaspetto della ýamma dallôuscita del generatore. Controllare 
che la ýamma sia accesa completamente e non si stacchi dal 
bruciatore.

ACCENSIONE PER I MODELLI 
MANUALI, ...KW M

1
IT

A

B

1.1.Aprire la bombola del gas.
1.2.Premere il pulsante reset 
valvola di sicurezza. 
(A= 10-14-15 kW) 
(B= 25-30-53-73 kW)

2.Azionare il ventilatore con 
lôinterruttore a tasto bianco.
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6.Qualora, per eventuale interruzione di energia elettrica, il ven-
tilatore dovesse fermarsi, lôapparecchio sar¨ automaticamente 
spento in pochi secondi dai dispositivi di sicurezza. Analoga-
mente, per eventuali interruzioni di gas. In entrambe i casi, la 
riaccensione devôessere fatta ripetendo la sequenza descritta 
allôinizio. 
7.Evitare tentativi di accensione ripetuti. Se lôapparecchio non 
si accende subito, ricercarne le cause.
N.B.: A seconda della tipologia del generatore, si pu¸ re-
golare la potenza termica del generatore o agendo sulla 
manopola posta sulla base del generatore o sul regolatore 
esterno alla macchina. Questo al ýne di ottenere un livello 
minimo e massimo di potenza, come descritto nella tabella 
dati tecnici.

ACCENSIONE PER I MODELLI 
dual voltage MANUALI, ékW DV
1.Controllare la posizione del interruttore (220/240-110). Se ¯ 
necessario modiýcare, svitare le 2 viti di ýssaggio del cappuccio 
e girare lôinterruttore verso il valore di tensione in uso.
2.Procedere come al punto precedente (accensione per modelli 
manuali, ...kW).

SPEGNIMENTO

ÅLasciare funzionare per circa 60 secondi il ventilatore per il 
raffreddamento.

UTILIZZO IN AMBIENTI CON LA 
PRESENZA PERMANENTE DI 
PERSONE O ANIMALI
ÅI generatori dôaria calda possono essere utilizzati in locali ben 
aerati e quando la percentuale di sostanze inquinanti nellôaria 
non raggiunga valori nocivi per la salute.
ÅUna buona areazione ¯ assicurata, per esempio, quando il vo-
lume della stanza in m3 ¯ almeno 30 volte la potenza caloriýca 
nominale (in kW) di tutti gli apparecchi utilizzati in quella stanza, 
e quando ¯ garantita una circolazione di aria attraverso ýnestre 
e porte o aperture permanenti la cui sezione totale in m2 sia 
almeno 0,003 volte la potenza caloriýca nominale (in kW) di tutti 
gli apparecchi utilizzati in quella stanza.
ÅGli apparecchi non devono essere utilizzati per il riscaldamento 
continuo di stalle ed allevamenti.

UTILIZZO IN AMBIENTI SENZA 
LA PRESENZA PERMANENTE DI 
PERSONE O ANIMALI
ÅDevono essere afýssi cartelli agli ingressi che vietino alle per-
sone di sostare permanentemente in questi locali.
ÅI generatori dôaria calda devono essere utilizzati solo per asciu-
gare le stanze, purch® sia garantita la quantit¨ di aria necessa-
ria per la combustione.
ÅLa quantit¨ di aria necessaria si ha quando la stanza ha un vo-
lume in m3 di almeno 10 volte la potenza caloriýca nominale (in 
kW) di tutti i generatori dôaria calda utilizzati in quella stanza.
ÅDeve essere garantita una circolazione normale di aria attra-
verso ýnestre e porte.

VENTILAZIONE
Il generatore pu¸ essere usato anche come ventilatore. Per que-
sto uso, staccare il tubo del gas, innestare la spina in una presa 
di corrente adeguata e portare lôinterruttore sulla posizione I.

2
IT

q
K

15 kW M

53 kW M
53 kW M DV
73 kW M
73 kW M DV

+ -

+ -

30 kW M 
30 kW M DV

3.Premere il pulsante-gas a fon-
do, e tenendolo premuto, azio-
nare ripetutamente lôaccenditore 
piezoelettrico.

4.Dopo lôaccensione della 
ýamma, tenere premuto il pul-
sante-gas per circa 15 secondi 
per attivare dispositivi termici di 
sicurezza.

5.A questo punto, rilasciando il 
pulsante-gas, la ýamma resta 
accesa.

0

I

0

I

ÅChiudere la bombola.

ÅPortare lôinterruttore in posizio-
ne 0.


























































































